




Приложение 2 

 

К протоколу испытаний №1 

Частотная характеристика снижения приведенного уровня ударного шума ΔLn и 
индекса дополнительной изоляции  ΔLnw плавающей сборной стяжкой с поверхностной 
плотностью           100-120 кг/м2 , уложенной по слою звукоизоляционного материала 
«Акуфлор S20» 

 

Среднегеометрические частоты 1/3 
октавных полос, Гц 

Снижение приведенного  уровеня ударного 
шума ΔLn, дБ, стяжкой, уложенной на слой 
материала «Акуфлор S20» толщиной 20 мм 

100 18.4 
125 21.9 
160 22.1 
200 29.6 
250 21.7 
315 28.2 
400 30.9 
500 39.9 
630 30.3 
800 30.6 
1000 40.0 
1250 29.0 
1600 33.7 
2000 36.6 
2500 36.2 
3150 35.9 

Индекс дополнительной изоляции 
ударного шума ΔLnw 

36 
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